AVIS SECURITE
Réseau aérien et souterrain de Distribution

2010-02
Travaux hors tension en présence d’induction

A diffuser a tout le personnel du réseau aérien/souterrain de distribution

Contexte :

Cet avis fait suite & I'événement électrique’, survenu le 13 octobre 2009 au territoire Richelieu et annule les
correspondances en lien direct avec cet événement concernant les travaux sur une ligne de distribution aérienne
hors tension en présence d’'induction dans I'emprise des lignes de transport.

Population concernée :
Monteurs, monteurs entrepreneurs, jointeurs, dépanneurs, gestionnaires.
Constat :

A I'heure actuelle, en distribution, lors des travaux aériens hors tension effectués dans I'emprise des lignes de
transport, les travailleurs peuvent étre sujet & un certain inconfort causé par l'induction, bien que ceux-ci installent
des mises a la terre temporaires (portatives), tel qu'il est prescrit par le Code de sécurité des travaux.

Mesures correctives :

= Mesure temporaire :

En plus d'appliquer les méthodes actuelles d’installation de mises & la terre temporaires (portatives) (D.24-16), le
travailleur doit porter des gants isolants de classe 2 minimum lors d'interventions sur les lignes et les supports
aeriens. Lors de I'exécution des travaux, le travailleur doit éviter tout contact entre une autre partie de son corps
et les conducteurs ainsi qu'avec les équipements du réseau.

= Mesure permanente” :

L'unité Expertise aérienne de la direction ESRT procédera & I'élaboration d’'un encadrement et rendra disponible
les équipements nécessaires. De plus, le contenu de la formation sera actualisé.

Personnes-ressources a contacter : Jacques Beaulieu
Chargé d’'équipe conseil
Tél. : 858-8619
Nadia El khattabi , in
Tél. : 858- 2396
Approuvé par o6 - )\ Approuvé par : M
GérardCyr Gaétan Daigheault
Chef — Prévention au travail Chef Expertise aérienne
Direction — Expertise et soutien a la Direction- Expertise et soutien a la
Réalisation des travaux Réalisation des travaux
Vice-présidence — Réseau de distribution ) Vice-présidence — Résedu de dlstribution

Approuvé par :

Chef Expertise souterraine

Direction — Expertise et soutien a la
Réalisation des travaux

Vice-présidence — Réseau de distribution

' Voir annexe 1 : Evénement électrique Ric. 13-10-2009
~ Voir annexe 2 : Plan d’action — Induction 2010






Evénement électrique moyenne tension

Document de diffusion

Mesures correctives permanentes :

1- Faire un rappel aux monteurs de la méthode alternative pour la vérification d'absence de tension
(D.24-21) en présence d'induction.

2- Méthode de travail en présence d'induction a compléter par ESRT.

3- Autre recommandation : faire un rappel sur les conditions atmosphériques concernant le TST Contact.
Ref : D.25-05 P.92 303-2.

4- Emettre un avis de Sécurité.
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