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La ligne d’interconnexion Hertel-New York et  
les champs électriques et magnétiques (CEM)
Une ligne souterraine à courant 
continu ne génère aucun champ 
électrique, car chacun de ses 
conducteurs est enrobé d’un  
isolant et d’une gaine métallique  
qui bloquent entièrement le  
champ électrique qu’il contient.

Le champ magnétique terrestre 
résulte des courants électriques 
produits par les mouvements du 
métal en fusion dans le noyau de  
la Terre. Ce champ peut atteindre  
70 µT selon l’endroit où l’on se trouve 
sur la planète. Il est de l’ordre de  
50 µT dans la région. La Commission 
internationale de protection contre 
les rayonnements non-ionisants 
(CIPRNI) recommande une limite 
d’exposition de 400 000 µT pour  
la population générale.

Étant donné la configuration de la ligne  
Hertel-New York à courant continu, les 
émissions de champs magnétiques de  
celle-ci n’excéderont pas 90 µT. À seulement 
quelques mètres de distance de part et  
d’autre des câbles, le champ magnétique  
serait du même ordre de grandeur que  
celui de la Terre. Il n’y aura donc aucun 
impact sur la santé publique, les limites 
d’exposition étant largement respectées.

« Il n’est pas nécessaire de se protéger de l’exposition 
quotidienne aux champs électriques et magnétiques  
de fréquence extrêmement basse. Il n’y a aucune preuve 
concluante montrant que l’exposition aux niveaux trouvés 
dans les maisons et les écoles du Canada, y compris en 
bordure des corridors des lignes électriques, a un effet nocif. » 
– Santé Canada

L’unité de mesure du champ magnétique  
est le microtesla, dont le symbole est µT.



La ligne d’interconnexion Hertel-New York et les tensions parasites

This publication is also available in English.
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Aucun cas recensé sur une ligne  
de transport à courant continu 
À ce jour, aucun cas de tensions parasites causées par  
une ligne de transport à courant continu, comme celle  
à l’étude, n’a été recensé. Depuis sa mise en service en  
1986, la ligne à courant continu à 450 kilovolts Radisson-
Nicolet-Des Cantons n’a jamais fait l’objet de plaintes  
relatives aux tensions parasites, bien qu’elle se trouve  
en grande partie en milieu agricole.

Comprendre les tensions parasites 
Une tension parasite se définit comme toute différence  
de tension enregistrée entre deux points susceptibles  
d’être touchés par un animal qui peut occasionner une  
circulation de courant qui affecterait le comportement  
de celui-ci (p. ex. entre le sol et du matériel de la ferme  
relié électriquement à la terre, comme des mangeoires).

De rares cas liés aux lignes de  
distribution d’Hydro-Québec 
Hydro-Québec collabore avec l’Union des producteurs  
agricoles et le ministère de l’Agriculture, des pêcheries  
et de l’alimentation et applique un processus de  
traitement des cas potentiels de tensions parasites.  
Sur 100 signalements, 80 ne sont pas liés à un  
phénomène électrique, 15 concernent l’installation  
électrique du client à la ferme et moins de 5 sont  
attribuables au réseau de distribution d’Hydro-Québec. 

Pour plus d’information  
https://www.hydroquebec.com/data/administrations-
municipales/pdf/amr-tension-parasite.pdf




